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SANITÁRIO MASC.

A=13.15m²

+ 0.15

SANITÁRIO FEMIN.
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CLASSE I OU II-A

CLASSE I 

ACABAMENTO

REVESTIMENTO

ACABAMENTO

REVESTIMENTO

ACABAMENTO

REVESTIMENTO
TETO E FORRO

PAREDE

PISO

REVESTIMENTOS (IT/PA 02 - Parte II)
CONTROLE DE MATERIAIS E ACABAMENTOS E

RISCO

BAIXO 200 MJ/M²

CARGA DE INCÊNDIO MJ/M²

QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO

200 MJ/M²

OCUP./USO DESCRIÇÃO DIVISÃO CARGA DE INCÊNDIO

CARGA DE INCÊNDIO - IT/PA 02 -  Parte IV

F

GRUPO OCUPAÇÃO DIVISÃO DESCRIÇÃO

CLASSIFICAÇÃO - IT/PA 01 - Parte I

F-4 ESTAÇÃO DE TRANSBORDO EM GERAL

F-4RODOVIÁRIOF

CLASSE I
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A sinalização apropriada deve ser instalada em local
visível e a uma altura mínima de 1,80 m, medida do
piso acabado à base da sinalização, próxima ao risco
isolado ou distribuída ao longo da área de risco
generalizado. Conforme Item �.1.2 NBR13434-1
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OU

Opção 2

Opção 1
OU

Opção 1

Opção 2

SÁIDA DE EMERGÊNCIA

QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA     

Símbolo: CIRCULAR
Fundo: BRANCA
Pictograma: PRETA
Faixa circular: VERMELHA
Barra diametral: VERMELHA

(Indicação do Acesso)
Símbolo: RETANGULAR

Fundo: VERDE
Pictograma: 
FOTOLUMINESCENTE

EXTINTOR DE INCÊNDIO

(Indicação da saída)
SÁIDA DE EMERGÊNCIA

FOTOLUMINESCENTE
Pictograma: 
Fundo: VERMELHA
Símbolo: QUADRADO

SÁIDA DE EMERGÊNCIA
(Indicação do sentido:
Esquerda ou Direita)

PROIBIDO FUMAR

SÁIDA DE EMERGÊNCIA
(Indicação do sentido:
Esquerda ou Direita)

00

00

00

02

02

08

TERMINAL
DE

PASSAGEIROS

DETALHE 01 - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SAIDA
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PISO ACABADO

Vista Lateral
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Piso Acabado

TIPO EXTINTOR

Vista Frontal

Piso Acabado

TIPO EXTINTOR

Vista Lateral

Detalhe 04
Sinalização de Extintores

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelho
Pictograma:
fotoluminescente

Vista Frontal

Piso Acabado
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PROIBIDO
DEPOSITAR
MATERIAL

20
 c

m

VER QUADRO DE PLACAS
PLACAS DE SINALIZAÇÃO

LEGENDA

EXTINTOR DE PQS ABC 06 KG, CAP. EXTINTORA 2A:20BC

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA,  BLOCO AUTÔNOMO
DURAÇÃO DE 120 MIN. VER DET. 02

08

27

SIGNIFICADOSIMBOLOQUANT.

VER DET. 04

DE VIATURA
ACESSO E EST.

CONFORME IT/PA 05 - Parte III
SINALIZAÇÃO DE
EMERGÊNCIA

1/3 ILUMINAÇÃO ALIMENTADA POR GERADOR

OBEDECERÁ IT/PA 05 - Parte II
EMERGÊNCIA
ILUMINAÇÃO DE 

PÓ QUÍMICO SECO-ABC - 2A : 20 BC
EXTINTORES

QUADRO RESUMO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA

CONFORME IT/PA 06 - Parte I

30min PINTURA EST. MET.
ESTRUTURAL
SEGURANÇA CONFORME IT/PA 07 - Parte I  - TRRF - 60 min

ESTRUTURA CONCRETO - ISENTA

EMERGÊNCIA
SAÍDA DE

CONFORME IT/PA 05 - Parte I

RISCO MÉDIO-20m A PERCORRER

SISTEMA DE
CONFORME IT/PA 03 - Parte I

ÁR
EA

S

COMERCIAL

PROJETO DE ARQUITETURA

1/1

PLANTA DE COMBATE A INCENDIO

AVENIDA RIO MARIA - RIO MARIA - PARÁ

PREFEITURA DE RIO MARIA

Área Edificada                 = 475.80m²
INDICADA DEZEMBRO/2018

LOCAÇÃO E COBERTURA
esc. 1:100

Área Cobertura Ônibus    = 99.12m²

Área Total Construída    = 574.92m²

MONIQUE

ENGENHEIRA CIVIL: MONIQUE FAGUNDES 
e-mail:convenioseprojetosriomaria@gmail.com
FONE (94) 99301 9612
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